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Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
no Concelho de Marco de Canaveses

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se  verificagio

22 TRIMESTRE

esta Zona de Abastecimento.

IResponséveI: Daniel Cardoso

Marco da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Barreiros
” .
Valor Valores obtidos N.2 Anlises % Ne de NS I}néhses 22 %
Parametro Paramétrico e yp Cumprimento  analises trimestre Anélises
(vpP) Minimo Maximo SHpsrionse do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 g 1 100%

|Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/1) 0,32 0,32 - 6 1 1 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluicao) 3 - - 2 0 0
Sabor a 25 "C (Fator de diluigdo) 3 2 0 0
pH (Unidades pH) 26,5€<9,5 - 2 0 0
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 - - 2 0 0
Cor (mg/1 PtCo) 20 - - 2 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - 2 0 0
|Enterococos (UFC/100 ml) 0 2 0 0 -
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) - - - . - 2 0 0
Numero de colonias a 37 “C (N/ml) 2 0 0
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 --- - 1 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200 - --- - - 1 0 0 -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 - - - - 1 0 0 -
Antiménio (pug/l Sb) 5,0 - - 1 0 0
Arsénio (pug/l As) 10 - - - - 1 0 0 -
Benzeno (pg/l) 1,0 - 1 0 0
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - - - 1 0 0 -
Boro (mg/I B) 1,0 - 1 0 0
Bromatos (pg/l BrOs) 10 - - - 1 0 0
Cadmio (pg/1 Cd) 5,0 - --- - -—- 1 0 0 -
Célcio (mg/I Ca) - 1 0 0
Cianetos (pug/l CN) 50 -— 1 0 0
Cloretos (mg/I Cl) 250 - -— 1 0 0
Chumbo (ug/l Pb) 10 1 0 0
Cobre (mg/! Cu) 2,0 - - 1 0 0 -
Crémio (pg/1 Cr) 50 - - - - 1 0 0 -
1,2 - dicloroetano (pg/I) 3,0 - - 1 0 0
Dureza total (mg/l CaCO;) - - - 1 0 0
Ferro (pg/! Fe) 200 -- - - - 1 0 0 -
Fluoretos (mg/! F) 1,5 - - 1 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) (ug/l) 0,10 - 1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - - 1 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/1) - - - - - 1 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (pg/l) -— - 1 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - - 1 0 0
Magnésio (mg/I Mg) - - - 1 0 0
Manganés (pg/l Mn) 50 - - - - 1 0 0 -
Nitratos (mg/l NO;) 50 - - - - 1 0 0 -—-
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 - - - - 1 0 0
Mercurio (pg/l Hg) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Niquel (ug/! Ni) 20 - - - - 1 0 0 -
Oxidabilidade (mg/I 0,) 5,0 - -—- - - 1 0 0 ---
Selénio (ug/! Se) 10 - - 1 0 0
Sédio (mg/1 Na) 200 - - --- - 1 0 0 -
Sulfatos (mg/l SO,) 250 - - 1 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) 10 - - 1 0 0
Tetracloroeteno (pug/l) - - 1 0 0
Tricloroeteno (ug/1) - 1 0 0 -
Trihalometanos - total (THM) (ug/1) 100 - - 1 0 0
Cloroférmio (pg/1) - - - - - 1 0 0 -
Bromoférmio (pg/l) - - - - - 1 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/l) - - 1 0 0
Dibromoclorometano (ug/1) - - - - - 1 0 0 -
Pesticidas - total (ug/l) 0,50 - - 1 0 0

Bentazona (pg/l) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 1 100%
Clorpirifos (pg/l) 0,10 - - 1 0 0
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 - 1 0 0
Dimetoato (pug/l) 0,10 - - 1 0 0
Diurdio (ug/L) 0,10 1 0 0
MCPA (ug/1) 0,10 - - -— - 1 0 0 -
Metolacloro (pg/1) 0,10 - - 1 0 0 -
Terbutilazina (pg/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Ometoato (pg/l) 0,10 - - - 1 0 0
Imidaclopride (pg/1) 0,10 - - 1 0 0

Simazina (pg/1) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 1 100%

Desetilsimazina (pg/1) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 1 100%
Metribuzina (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Dimetenamida-P (pg/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Alfa total (Bq/I) 0,1 - - - - 1 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0,10 - 1 0 0
|Radso (Ba/1) 500 1 0 0

Informagdo complementar relativa a averiguagéo das situacdes de incumprimento dos VP: N3o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para

p5-09-1%




Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano > TRINIEBTHE
P » no Concelho de Marco de Canaveses
y hm‘ Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificacéo
“Marco da qualidade da dgua da rede puiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Pinheiro-Gouveia
" .
Valor Valores obtidos N.2 Anslises % Ne de A I-?néllses e %
Parametro Paramétrico e Cumprimento  andlises trimestre Andlises
(VP) Minimo Méximo SUPeriores VE do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 b 1 100%
Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/1) 0,40 0,40 --- - 6 1 1 100%
[Cheiro a 25 °C (Fator de diluicao) 3 — - 2 0 0 —
Sabor a 25 °C (Fator de dilui¢do) 3 - - 2 0 0 -
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 - - - 2 0 0
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 - 2 0 0
Cor (mg/1 PtCo) 20 - - 2 0 0
Turvagéo (NTU) 4 2 0 0
Enterococos (UFC/100 ml) 0 - 2 0 0
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) - - - 2 0 0
Numero de colénias a 37 “C (N/ml) - — - 2 0 0
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - -—- -—- i 0 0 --
Aluminio (pg/L Al) 200 - - - - 1 0 0 -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 --- - 1 0 0
Antiménio (pug/! Sb) 5,0 - - - - 1 0 0 -
Arsénio (pg/l As) 10 - --- - - 1 0 0 -
Benzeno (ug/l) 1,0 - 1 0 0
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - - - - 1 0 0 -
Boro (mg/l B) 1,0 - - - - 1 0 0 —
Bromatos (pug/! BrOs) 10 — 1 0 0
Cadmio (pg/I Cd) 5,0 - -—- - - 1 0 0 -
Calcio (mg/1 Ca) - - - - --- 1 0 0 -
Cianetos (pg/! CN) 50 - il 0 0
Cloretos (mg/I Cl) 250 -— 1 0 0
Chumbo (pg/! Pb) 10 - - - - 1 0 0 -
Cobre (mg/1 Cu) 2,0 - 1 0 0
Crémio (pug/! Cr) 50 - - - 1 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/l) 3,0 1 0 0
Dureza total (mg/l CaCO;) - - -— 1 0 0
Ferro (pg/I Fe) 200 - - 1 0 0
Fluoretos (mg/I F) 1,5 - - - - 1 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) (ug/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Benzo(b)fluoranteno (pg/l) - 1 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pug/1) - - 1 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/1) - - 1 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/1) - - 1 0 0
Magnésio (mg/l Mg) - - - - - 1 0 0 -
Manganés (ug/! Mn) 50 - - 1 0 0
Nitratos (mg/I NO;) 50 - - 1 0 0
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 - - 1 0 0
|Mercurio (pg/l Hg) 1,0 - - - 1 0 0
Niquel (pg/1 Ni) 20 1 0 0
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 - -— 1 0 0
Selénio (ug/l Se) 10 - 1 0 0
Sédio (mg/l Na) 200 - - -—- - 1 0 0 -
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 - - 1 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 - - 1 0 0
Tetracloroeteno (pg/1) - - - - - 1 0 0 -
Tricloroeteno (ug/1) - - 1 0 0
Trihalometanos - total (THM) (ug/1) 100 -— 1 0 0
Cloroférmio (ug/1) - - - 1 0 0
Bromoférmio (pg/1) - - - - 1 0 0
Bromodiclorometano (ug/1) - - - 1 0 0
Dibromoclorometano (pg/1) - 1 0 0 -
Pesticidas - total (ug/l) 0,50 - - - 1 0 0 -
Bentazona (ug/1) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 1 100%
Clorpirifos (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Dimetoato (ug/l) 0,10 - - -— - 1 0 0 -
Diurdo (pg/L) 0,10 — -—- - - 1 0 0 —
MCPA (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Metolacloro (ug/1) 0,10 - - 1 0 0
Terbutilazina (pg/l) 0,10 - - 1 0 0
Ometoato (ug/1) 0,10 - 1 0 0 -
Imidaclopride (pg/1) 0,10 - - - il 0 0
Simazina (pg/1) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 1 100%
Desetilsimazina (pg/1) 0,10 <0,03 <0,03 0 100% 1 1 1 100%
Metribuzina (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Dimetenamida-P (pg/1) 0,10 - 1 0 0 -
Alfa total (Bq/l) 0,1 - - - - 1 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Radéo (Bq/1) 500 - - 1 0 0
|informagdo complementar relativa a averiguagéo das situacdes de incumprimento dos VP: Ndo foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para
esta Zona de Abastecimento.
Responsavel: Daniel Cardoso Data da publicitacdo: <« o5 - - 3
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
no Concelho de Marco de Canaveses

22 TRIMESTRE

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo

esta Zona de Abastecimento.

Responsavel: Daniel Cardoso

““Marco da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Juncal
Valor Valores obtidos N.2 Anlises % Ne de Ne& l?néllses e %
Parametro Paramétrico AT Cumprimento  anélises trimestre Andlises
(VP) Minimo Maximo - SUPETIotEs VP do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%

Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/1) - 0,54 0,54 - 6 1 1 100%
eiro a ator de diluigao) 3 = = == 2 0 0
Sabor a 25 °C (Fator de dilui¢do) 3 . 2 0 0
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 - - - - 2 0 0
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 - - -— 2 0 0 -—
Cor (mg/I PtCo) 20 - - - - 2 0 0 -
Turvagdo (NTU) 4 - - - - 2 0 0 -
Enterococos (UFC/100 ml) 0 - - - 2 0 0 -
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) — - - —— 2 0 0
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) - - - e 2 0 0 -
Arsénio (pg/1 As) 10 - - - - 2 0 0 -
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - - 1 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200 - - - - 1 0 0 -
Amonio (mg/l NH,) 0,50 - - - - 1 0 0 -
Antiménio (ug/l Sb) 50 - - - - 4 0 0 -
Benzeno (pg/l) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - 1 0 0 -
Boro (mg/I B) 1,0 - - - - b1 0 0 -
Bromatos (pg/I BrOs) 10 - - - - id: 0 0 -
Cadmio (pg/1 Cd) 5,0 - - - - 1 0 0 ---
Célcio (mg/I Ca) - - - - - 1 0 0 -
Cianetos (pg/l CN) 50 - - - 1 0 0 -
Cloretos (mg/1 Cl) 250 - - - 1 0 0
Chumbo (pg/I Pb) 10 - - - - 1 0 0 -
Cobre (mg/I Cu) 2,0 - - - 1 0 0 -
Crémio (pg/l1 Cr) 50 - - 1 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/1) 3,0 - - - - 1 0 0 —
Dureza total (mg/I CaCO;) - - 1 0 0
Ferro (pg/! Fe) 200 - - - 1 0 0 -
Fluoretos (mg/I F) 1,5 - - - 1 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (ug/l) 0,10 - - 1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - - - 1 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pug/1) - - - 1 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - - - - 1 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - - - - 1 0 0
Magnésio (mg/l Mg) - - 1 0 0
Manganés (pg/l Mn) 50 - - 1 0 0
Nitratos (mg/I NO;) 50 - - - - 1 0 0
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 — - - 1 0 0
|Mercurio (ug/l Hg) 1,0 - - - 1 0 0
Niquel (pg/1 Ni) 20 - - - - 1 0 0 -
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 - - - - 1 0 0 -
Selénio (pg/1 Se) 10 - - 1 0 0
Sédio (mg/l Na) 200 - - - - 1 0 0 -
Sulfatos (mg/l SO,) 250 - - 1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/1) 10 - - 1 0 0 -
Tetracloroeteno (ug/1) - - - - 1 0 0 -
Tricloroeteno (ug/1) - - - - 1 0 0 -
Trihalometanos - total (THM) (ug/l) 100 - - - 1 0 0 —
Cloroférmio (ug/1) - -- - - - 1 0 0 -
Bromoférmio (ug/l) - - - - - 1 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/l) - - - - - 1 0 0
Dibromoclorometano (ug/1) - - - - 1 0 0 -
Pesticidas - total (pg/l) 0,50 - --- - 1 0 0 -

Bentazona (pg/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Clorpirifos (pug/1) 0,10 - - - - d 0 0 -
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Dimetoato (ug/l) 0,10 - - - 1 0 0 -
Diurdo (pg/L) 0,10 - - 1 0 0 -
MCPA (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Metolacloro (ug/1) 0,10 - - - 1 0 0 -
Terbutilazina (pg/1) 0,10 - 1 0 0
Ometoato (pg/l) 0,10 - - - 1 0 0
Imidaclopride (ug/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -

Simazina (pg/l) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% I 1 1 100%

Desetilsimazina (ug/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Metribuzina (ug/1) 0,10 - -— 1 0 0
Dimetenamida-P (pg/l) 0,10 - 1 0 0
Alfa total (Bq/l) 0,1 - -— 1 0 0
Dose indicativa (mSv) 0,10 --- - - - 1 0 0 -
Radéo (Bq/1) 500 - 1 0 0 -

Informag&o complementar relativa a averiguagéo das situacdes de incumprimento dos VP: N&o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para

05-09-2%
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“Marco

Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
no Concelho de Marco de Canaveses

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo
da qualidade da dgua da rede puiblica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor,

22 TRIMESTRE

segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade 23
competente (ERSAR)
Zona ae KBasEeamenEo: Wlagrelos
Valor Valores obtidos N.2 Anlises % Ne de e 75
Parametro Paramétrico S VP Cumprimento  andlises trimestre Andlises
(VP) Minimo  Méximo Superiores do VP PCQA  Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%

Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/1) 0,27 0,27 - 6 1 1 100%
eiro a ator de diluigao) 3 --- 2 0 0
Sabor a 25 °C (Fator de dilui¢do) 3 — 2 0 0
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 - - 2 0 0 -
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 - - 2 0 0
Cor (mg/I PtCo) 20 - - 2 0 0
Turvacdo (NTU) 4 - 2 0 0
|Enterococos (UFC/100 ml) 0 - 2 0 0
Ndmero de colénias a 22 °C (N/ml) - 2 0 0
Numero de colénias a 37 “C (N/ml) - - 2 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - d. 0 0 -
Aluminio (pg/L Al) 200 - 1 0 0
Aménio (mg/l NH,) 0,50 - - - - 1 0 0
Antiménio (pg/! Sb) 5,0 - - - - 1 0 0 -
Arsénio (ug/l As) 10 - - - - 1 0 0 -
Benzeno (pg/l) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - - - - 1 0 0 -
Boro (mg/I B) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Bromatos (pg/! BrOs) 10 - - 1 0 0
Cadmio (ug/1 Cd) 50 - --- - -—- 1 0 0 -
Calcio (mg/l Ca) -— 1 0 0
Cianetos (pug/1 CN) 50 - 1 0 0
Cloretos (mg/I Cl) 250 - - 1 0 0 -
Chumbo (pg/! Pb) 10 - - - - 1 0 0 -
Cobre (mg/1 Cu) 2,0 - - - 1 0 0
Crémio (pg/l Cr) 50 - - - 1 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/l) 3,0 — - - 1 0 0
Dureza total (mg/l CaCO;) - -— - - 1 0 0
Ferro (pg/l Fe) 200 - - 1 0 0
Fluoretos (mg/I F) 1,5 — - - -— 1 0 0 -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) (ug/1) 0,10 - 1 0 0 -
Benzo(b)fluoranteno (ug/1) - i 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/1) - - 1 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (pg/1) 1 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) -— - 1 0 0
Magnésio (mg/l Mg) - 1 0 0
Manganés (pg/! Mn) 50 - - - - 1 0 0 -
Nitratos (mg/I NO;) 50 - - - 1 0 0
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 - - 1 0 0
|Merctirio (pg/! Hg) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Niquel (pg/I Ni) 20 - --- -- - 1 0 0 -
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 - - -—- --- 1 0 0 -
Selénio (pg/! Se) 10 1 0 0
Sédio (mg/I Na) 200 1 0 0
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 - 1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) 10 1 0 0
Tetracloroeteno (pg/l) - - 1 0 0
Tricloroeteno (pg/1) - - 1 0 0
Trihalometanos - total (THM) (ug/1) 100 - - 1 0 0
Cloroférmio (ug/l) - - - - - 1 0 0 -
Bromoférmio (ug/l) - 1 0 0 -
Bromodiclorometano (pug/1) - - - 1 0 0
Dibromoclorometano (pg/l) - - 1 0 0
Pesticidas - total (pug/l) 0,50 - - - - 1 0 0 -
Bentazona (pg/1) 0,10 - - 1 0 0
Clorpirifos (pg/1) 0,10 - - 1 0 0
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - - 1 0 0
Dimetoato (ug/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Diuréo (ug/L) 0,10 1 0 0
MCPA (pg/1) 0,10 1 0 0
Metolacloro (ug/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Terbutilazina (ug/l) 0,10 1 0 0 -
Ometoato (ug/l) 0,10 - 1 0 0 -
Imidaclopride (pg/1) 0,10 - - - --- 1 0 0 -
Simazina (pg/1) 0,10 - - 1 0 0 -
Desetilsimazina (pg/l) 0,10 - 1 0 0
Metribuzina (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Dimetenamida-P (pg/l) 0,10 — 1 0 0
Alfa total (Bq/l) 0,1 - - - - 1 0 0 -—
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - - 1 0 0 -
Raddo (Bq/l) 500 - - - - 1 0 0 -

esta Zona de Abastecimento.

Responsavel: Daniel Cardoso

Informac&o complementar relativa a averiguacéo das situagdes de incumprimento dos VP:N&o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para

Data da publicitagdo: e .,
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
no Concelho de Marco de Canaveses

22 TRIMESTRE

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificagdo

“Marco da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Montedeiras
Valor Valores obtidos N.2 Anlises % Ne de b L}néllses e %
Pardmetro Paramétrico e yp Cumprimento  analises trmestre Anélises
(vp) Minimo Maximo °UPeriores do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 3 3 100%
Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/l) - <0,16 0,60 - 12 3 3 100%
BICE ator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 7 1 1 100% |
Sabor a 25 °C (Fator de dilui¢do) 3 €] <1 0 100% 4 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 7,1 7,1 0 100% 4 1 1 100%
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 71,8 71,8 0 100% 4 1 1 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 <3,0 <30 0 100% 4 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <10 <1,0 0 100% 4 1 1 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 4 1 1 100%
Ndmero de colénias a 22 °C (N/ml) - 0 0 0 100% 4 1 1 100%
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) - 0 0 0 100% 4 1 1 100%
Arsénio (p&/ 1 As) 10 6,5 6,5 0 100% 4 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - - 1 0 0 -
Aluminio (ug/L Al) 200 - - - - 1 0 0 -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 -—- - - -—- il 0 0 -
Antiménio (pg/l Sb) 5,0 - - - 1 0 0 -
Benzeno (pg/l) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - - i 0 0 -
Boro (mg/I B) 1,0 - - - 1 0 0 -
Bromatos (pg/l BrO;) 10 - - - 1 0 0 -
Cadmio (ug/1 Cd) 5,0 - - - - i 0 0 -
Calcio (mg/1 Ca) - - --- - - 1 0 0 -
Cianetos (ug/1 CN) 50 - - 1 0 0
Cloretos (mg/1 Cl) 250 - - - - 1 0 0 -
Chumbo (pg/1 Pb) 10 -— -- - - i 0 0 -
Cobre (mg/1 Cu) 2,0 - - - - 1 0 0 -
Crémio (pg/l Cr) 50 - -— 1 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/1) 3,0 - - -— 1 0 0
Dureza total (mg/I CaCO;) - - - - - 1 0 0 -
Ferro (pg/! Fe) 200 - - - 1 0 0
Fluoretos (mg/I F) 1,5 - - - 1 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (pug/l) 0,10 - - 1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (pg/l) - - 1 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) - - - - 1 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/1) - - - 1 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - - - - 1 0 0
Magnésio (mg/l Mg) - - - 1 0 0
Manganés (pug/l Mn) 50 - - - 1 0 0
Nitratos (mg/l NOs) 50 --- - 1 0 0
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 - --- - - 1 0 0 -
Mercurio (pg/l Hg) 1,0 - - - - 1 0 0
Niquel (ug/1 Ni) 20 - --- - -— 1 0 0 -
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 - - -- - 1 0 0 -
Selénio (pg/! Se) 10 - - - - 1 0 0 -
Sédio (mg/l Na) 200 1 0 0
Sulfatos (mg/I SO,) 250 - - - - 1 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/1) 10 - - --- 1 0 0
Tetracloroeteno (ug/l) - - - 1 0 0
Tricloroeteno (pg/l) - - 1 0 0
Trihalometanos - total (THM) (ug/l) 100 - - 1 0 0
Cloroférmio (ug/1) - il 0 0
Bromoférmio (pg/l) - - - 1 0 0
Bromodiclorometano (ug/l) - - 1 0 0
Dibromoclorometano (ug/1) - - - 1 0 0 -
Pesticidas - total (ug/!) 0,50 - - - - 1 0 0
Bentazona (pg/l) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 3 1 100%
Clorpirifos (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - -— - - 1 0 0
Dimetoato (ug/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -—
Diuréo (pg/L) 0,10 - - - - 1 0 0 -
MCPA (pg/l) 0,10 1 0 0
Metolacloro (pg/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Terbutilazina (pug/1) 0,10 - - - 1 0 0
Ometoato (ug/l) 0,10 - - 1 0 0
Imidaclopride (pg/1) 0,10 - - - 1 0 0 -
Simazina (ug/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 i1 100%
Desetilsimazina (pg/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Metribuzina (pg/1) 0,10 - - - - 1. 0 0 -
Dimetenamida-P (pug/1) 0,10 - - 1 0 0 -
Alfa total (Bq/l) 0,1 - - - 1 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - - - 1 0 0 -—
Radéo (Bq/1) 500 - - - 1 0 0 -

Informacédo complementar relativa a averiguagéo das situacdes de incumprimento dos VP: N3o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para

esta Zona de Abastecimento.

Responsavel: Daniel Cardoso

Data da publicitagdo:




Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano o0 TRITAERTRE
pe » no Concelho de Marco de Canaveses
p h”‘{ Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verifica¢io
“Marco da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Outeiro, Légua e Toutosa
o 3 H
Valor : Valores obtidos N.2 Anilises % e f'e NS I}néhses o %
Pardmetro Paramétrico : Cumprimento  andlises trimestre Anédlises
(VP) Minimo Méximo SuPeriores Ve do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 3 3 100%
|Bactérias coliformes (UFC/100 mi) “ 0 0 >100 1 67% 12 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/l) - 0,19 0,6 - - 12 3 3 100%
{Cheiro a 25 "C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 4 T 1 100%
Sabor a 25 "C (Fator de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 4 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 7,8 7,8 0 100% 4 1 1 100%
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 126 126 0 100% 4 1 1 100%
Cor (mg/I PtCo) 20 <3,0 <3,0 0 100% 4 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <1,0 <10 0 100% 4 1 1 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 4 1 i 100%
Niimero de colénias a 22 °C (N/ml) 0 0 4 1 1 100%
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) 24 24 4 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 4 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 15,4 15,4 0 100% 4 1 1 100%
Manganés (pg/l Mn) 50 <4,0 <4,0 0 100% 4 1 1 100%
[Amonio (mg/TNH,) 0,50 T 0 0
Antiménio (pg/l Sb) ® 5,0 <0,5 <0,5 0 100% - —
Arsénio (pg/1 As) @ 10 3,2 3,2 0 100%
Benzeno (pg/1)® 1,0 <0,20 <0,20 0 100% -
|Benzo(a)pireno (pg/1) 0,010 - - - 1 0 0
Boro (mg/I B) 1,0 0,008 0,008 0 100%
Bromatos (pg/l BrO;) © 10 <2,0 <2,0 0 100% -
Cadmio (pg/l Cd) 5,0 <0,5 <0,5 0 100%
Calcio (mg/1 Ca) - - - - - 1 0 0 -
Cianetos (ug/l CN) © 50 <5 <5 0 100%
Cloretos (mg/I CI) 250 13 13 0 100%
Chumbo (pg/1 Pb) 10 1 0 0 -
Cobre (mg/l Cu) 2,0 1 0 0 -
Crémio (ug/! Cr) 50 -— 1 0 0 -—
1,2 - dicloroetano (pg/l) 3,0 <0,750 <0,750 0 100%
Dureza total (mg/1 CaCO;) - - 1 0 0 -
Ferro (pg/I Fe) 200 — - 1 0 0 -—
Fluoretos (mg/I F) ™ 15 <0,120 <0,120 0 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) (ug/1) 0,10 --- --- - 1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) -— - 1 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/1) - - 1 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/l) - 1 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - - 1 0 0 -
Magnésio (mg/l Mg) - - 1 0 0
Nitratos (mg/I NO;) 50 53 53 0 100% -
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 - - - - 1 0 0 -
Merctirio (ug/l Hg) ® 1,0 <0,0100  <0,0100 0 100%
Niquel (pg/1 Ni) 20 - -— 1 0 0
Oxidabilidade (mg/I 0,) 50 - - - 1 0 0 -
Selénio (ug/I Se) 10 <0,5 <05 0 100%
Sédio (mg/1 Na) 200 9,3 9,3 0 100% --- -
Sulfatos (ug/1 SO,) © 250 21 21 0 100% ---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 <0,20 <0,20 0 100% — —
Tetracloroeteno (ug/l) <0,20 <0,20 -— — -
Tricloroeteno (pg/1) ® <0,10 <0,10 - -
Trihalometanos - total (THM) (ug/1) 100 - 1 0 0
Cloroférmio (pg/l) - — - - - 1 0 0 -
Bromoférmio (ug/l) - 1 0 0
Bromodiclorometano (pg/l) - - 1 0 0
Dibromoclorometano (pg/1) - 1 0 0 -—
Pesticidas - total (ug/l) ** 0,50 <0,030 < 0,030 0 100%
Alacloro (pg/1)®™ 0,10 <0,030 <0,030 0 100% -
Bentazona (pg/l) ® 0,10 <0,030 <0,030 0 100%
Clorpirifos (pg/1) 0,10 <0,030 <0,030 0 100%
Desetilterbutilazina (pg/l) ® 0,10 <0,030 <0,030 0 100% - -
Dimetoato (ug/l) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% - -
Diurdo (ug/1)® 0,10 <0,030 <0,030 0 100%
MCPA (pg/1) ® 0,10 <0,030 < 0,030 0 100%
Metalaxil (pg/l) ® 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% -
Metolacloro (pg/1) ® 0,10 <0,030 <0,030 0 100% -
Terbutilazina (ug/l) ® 0,10 <0,030 <0,030 0 100%
Ometoato (pg/1) ™ 0,10 <0,030 <0,030 0 100%
Imidaclopride (ug/1)* 0,10 < 0,030 <0,030 0 100%
Simazina (pg/l) * 0,10 <0,030 <0,030 0 100%
Desetilsimazina (ug/1) ® 0,10 <0,030 <0,030 0 100%
Glifosato (ug/l) ™ 0,10 - -
Metribuzina (pg/1) ® 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% -
Alfa total (Bq/I) ™ 0,1 <0,04 <0,04 0 100%
Dose indicativa (mSv) © 0,10 <0,10 <0,10 0 100%
o) pardmetro (conservativo) é analisado pela entidade gestora em alta (Aguas do Norte, S.A.).
Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situa¢ées de incumprimento dos VP: WBactérias Coliformes - Dosagem inadequada de reagente. Corregdo
da dosagem de reagente no tratamento. ) é
Responsavel: Daniel Cardoso Data da publicitagdo:




Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano TR

P » no Concelho de Marco de Canaveses
. h”“ Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificagdo
“Marco da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Pacos de Gaiolo
5 .
, Valo : Valores obtidos N.2 Anélises % e .de o I?nihsas no %
Parametro Paramétrico 7 P Cumprimento  andlises trimestre Andlises
(VP) Minimo Méximo  SUPeriores do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%

Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/1) - 0,30 0,30 - 6 1 1 100%
[Cheiro a 25 °C (Fator de diluicao) 3 = = = = 2 0 0 —
Sabor a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 - - 2 0 0
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 - - -— - 2 0 0 -
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 -— 2 0 0
Cor (mg/I PtCo) 20 - 2 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - - - 2 0 0 -
Enterococos (UFC/100 ml) 0 - - 2 0 0
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) - - - 2 0 0 -
Nudmero de colénias a 37 °C (N/ml) e = - 2 0 0 o
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - 1 0 0 -
Aluminio (pg/L Al) 200 - - -- - 1 0 0 -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 - - - 1 0 0 -
Antiménio (pg/l1 Sb) 5,0 - - - - 1 0 0 -
Arsénio (ug/l As) 10 - -- - - 1 0 0 -
Benzeno (pg/1) 1,0 - - 1 0 0
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - - 1 0 0
Boro (mg/I B) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Bromatos (ug/l BrO,) 10 - - 1 0 0
Cadmio (pg/!I Cd) 5,0 - - 1 0 0
Calcio (mg/l Ca) - - 1 0 0 -—
Cianetos (pg/1 CN) 50 - - 1 0 0 -
Cloretos (mg/1 Cl) 250 - - 1 0 0
Chumbo (pg/I Pb) 10 - - - 1 0 0 -
Cobre (mg/I Cu) 2,0 - - - - 1 0 0 -
Crémio (pg/1 Cr) 50 1 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/1) 3,0 - - 1 0 0
Dureza total (mg/I CaCO;) - - - - 1 0 0
Ferro (pg/1 Fe) 200 - - - - 1 0 0 -
Fluoretos (mg/I F) 1;5 - - 1 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (ug/!) 0,10 - 1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (pg/l) - - - - - 1 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (pg/l) - - - 1 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (pg/l) - - - - - 1 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/!) - - - 1 0 0 -
Magnésio (mg/1 Mg) - - - - 1 0 0 -
Manganés (ug/1 Mn) 50 - - - - 1 0 0 -
Nitratos (mg/l NO;) 50 -- - 1 0 0
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 -- 1 0 0
Mercurio (ug/l Hg) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Niquel (pg/1 Ni) 20 1 0 0
Oxidabilidade (mg/1 O,) 5,0 - -— 1 0 0 -
Selénio (pg/l Se) 10 - - - - 1 0 0 -
Sédio (mg/l Na) 200 - - -— - 1 0 0
Sulfatos (mg/l SO,) 250 - - - 1 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 - 1 0 0 -
Tetracloroeteno (ug/l) - - - 1 0 0
Tricloroeteno (pg/1) - - - - 1 0 0
Trihalometanos - total (THM) (ug/1) 100 - - 1 0 0 -
Cloroférmio (pug/1) - - - 1 0 0 -
Bromoférmio (pg/l) - --- - 1 0 0 -
Bromodiclorometano (pg/l) - - - 1 0 0
Dibromoclorometano (ug/l) - - - - 1 0 0
Pesticidas - total (pg/l) 0,50 - - 1 0 0 -

Bentazona (ug/1) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Clorpirifos (ug/1) 0,10 - 1 0 0
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - 1 0 0
Dimetoato (pg/l) 0,10 - - 1 0 0
Diurdo (pg/L) 0,10 — - - - 1 0 0 ---
MCPA (ug/l) 0,10 1 0 0
Metolacloro (ug/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Terbutilazina (pg/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Ometoato (pg/1) 0,10 - - 1 0 0
Imidaclopride (pg/1) 0,10 - -— - -— 1 0 0 -

Simazina (pg/) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%

Desetilsimazina (ug/l) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Metribuzina (ug/l) 0,10 - - 1 0 0
Dimetenamida-P (pug/l) 0,10 -— - - - 1 0 0 -—
Alfa total (Bq/l) 0,1 - 1 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0,10 — - 1 0 0
Rad3o (Bq/I) 500 1 0 0

Informag&o complementar relativa a averiguacéo das situagdes de incumprimento dos VP: Ndo foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para

esta Zona de Abastecimento.
05.09-23

Responsavel: Daniel Cardoso Data da publicitagdo:




Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
no Concelho de Marco de Canaveses

22 TRIMESTRE

de Abastecimento.

Responsavel: Daniel Cardoso

L 2 »
e hmr Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo
“Marco da qualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
S
Zona de Abastecimento: Piares
- "
Valor Valores obtidos : % Ne de e Ifnéhses e %
5 N.2 Andlises : i trimestre 3
Parametro Paramétrico % VP Cumprimento  analises Andlises
(VP) Minimo Maximo e do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 2 2 100%
Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/1) <0,16 0,40 - - 6 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) B 200 <10 <10 0 100% 2 il 1 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 2 1 1 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluicéo) 3 <1 <1 0 100% 2 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 6,5 6,5 0 100% 2 1 1 100%
Condutividade a 20 °C (pS/cm) 2500 74,9 74,9 0 100% 2 1 1 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 <3,0 <3,0 0 100% 2 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 3,4 3,4 0 100% 2 1 1 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 1 1 100%
Ntimero de colénias a 22 °C (N/ml) - 0 0 0 100% 2 4 1 100%
Ntimero de colénias a 37 °C (N/ml) -— 0 0 0 100% 2 1 1 100%
Arsénio (pg/l As) 10 <3,0 <3,0 0 100% 2 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 1 100%
Aménio (mg/1 NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 1 1 1 100%
Antiménio (pg/l Sb) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 1 100%
Benzeno (pg/l) 1,0 <3,0 <30 0 100% 1 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pg/1) 0,010 <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 1 100%
Boro (mg/I B) 1,0 <0,010 <0,010 0 100% 1 1 1 100%
Bromatos (pg/I BrOs) 10 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 1 100%
Cadmio (pg/I Cd) 5,0 <0,08 <0,08 0 100% 1 1 1 100%
Calcio (mg/I Ca) 3,1 3,1 1 1 1 100%
Cianetos (ug/l CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 1 100%
Cloretos (mg/I Cl) 250 10,1 10,1 0 100% 1 1 1 100%
Chumbo (pg/I Pb) 10 11 11 0 100% 1 1 1 100%
Cobre (mg/l Cu) 2,0 0,299 0,299 0 100% 1 1 1 100%
Crémio (pg/l Cr) 50 <3,0 <30 0 100% 1 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pg/1) 3,0 < 0,750 < 0,750 0 100% 1 1 1 100%
Dureza total (mg/l CaCO;) 11,2 11,2 - 1 1 1 100%
Ferro (ug/l Fe) 200 <20,0 <20,0 0 100% 1 1 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 1,5 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (ug/1) 0,10 <0,0200 <0,0200 0 100% 1 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) <0,0200 < 0,0200 - - 1 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/1) <0,0200 <0,0200 - - 1 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/1) <0,0200 <0,0200 - 1 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) <0,0200 < 0,0200 1 1 1 100%
Magnésio (mg/l Mg) 0,850 0,850 -— - 1 1 1 100%
Manganés (pg/l Mn) 50 <4,0 <4,0 0 100% 1 1 1 100%
Nitratos (mg/lI NO;) 50 <1,0 <10 0 100% 1 1 1 100%
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 1 100%
|Mercurio (ug/l Hg) 1,0 <0,0100 <0,0100 0 100% 1 1 1 100%
Niquel (pg/1 Ni) 20 3,3 33 0 100% 1 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 1,4 1,4 0 100% 1 1 1 100%
Selénio (pg/! Se) 10 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 1 100%
Sédio (mg/I Na) 200 10,8 10,8 0 100% 1 , | 1 100%
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 < 10,0 <10,0 0 100% 1 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/1) 10 <0,30 <0,30 0 100% 1 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/l) — <0,20 <0,20 - - 1 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/1) - <0,10 <0,10 - - 1 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM) (ug/l) 100 9,65 9,65 0 100% 1 1 1 100%
Cloroférmio (pg/1) - 4,64 4,64 - - 1 1 1 100%
Bromoférmio (pg/l) - 0,30 0,30 - - 1 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/1) - 2,97 2,97 1 1 1 100%
Dibromoclorometano (ug/l) 1,74 1,74 - - 1 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/1) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 1 100%
Bentazona (pg/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Clorpirifos (pg/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Dimetoato (pg/l) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
MCPA (pg/1) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Metolacloro (pg/1) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Terbutilazina (pg/!) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Ometoato (pg/l) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Imidaclopride (pg/1) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Simazina (pg/1) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Desetilsimazina (pg/1) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Metribuzina (ug/1) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Dimetenamida-P (ug/1) 0,10 - - 1 0 0
Alfa total (Bg/!) 0,1 0,06 0,06 0 100% 1 1 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,1 <01 0 100% 1 1 1 100%
Raddo (Bq/I) 500 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 1 100%

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP: Ndo foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para esta Zona

Data da publicita;% —— D lf @’7. Z}
o




Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano SO TRIMEETRE

¢ » no Concelho de Marco de Canaveses
" hm‘ Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio
**Marco da qualidade da dgua da rede puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: S. Salvador
Valor Valores obtidos N.2 Andlises % Ne de N A'nahses o %
Parametro Paramétrico i Cumprimento  anélises trimestre Anélises
(VP) Minimo Méximo  SUPeriores Ve do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 2 2 100%
Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/I) 0,21 0,43 - - 6 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) ol 200 27,5 27,5 0 100% 2 1 1 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 2 1 1 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 2 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e€<9,5 7,2 7,2 0 100% 2 1 1 100%
Condutividade a 20 °C (pS/cm) 2500 119 119 0 100% 2 1 1 100%
Cor (mg/I PtCo) 20 <3,0 <3,0 0 100% 2 1 4 100%
Turvacio (NTU) 4 <1,0 <1,0 0 100% 2 1 1 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) 0 0 - 2 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C (N/ml) 0 0 - -— 2 1 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,1 <01 0 100% 2 1 1 100%
Radédo (Bq/l) 500 <10,0 <10,0 0 100% 2 1 1 100%
Urénio 234 (Bq/l) - 0,04 0,04 - - 2 1 1 100%
Urénio 238 (Bq/l) - 0,03 0,03 -—- --- 2 1 1 100%
Réadio 226 (Bq/1) - 0,07 0,07 — - 2 . 1 100%
Polénio 210 (Bg/I) -—- 0,05 0,05 -= --- 2 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - - - 1 0 0 -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 - - - - 1 0 0 -
Antiménio (pg/1 Sb) 5,0 - - 1 0 0
Arsénio (ug/l As) 10 - - - - 1 0 0 -
Benzeno (pg/1) 1,0 - 1 0 0
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - - - - 1 0 0
Boro (mg/I B) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Bromatos (pg/l BrOs) 10 -—- - - 1 0 0
Cadmio (ug/1 Cd) 5,0 - - - - 1 0 0 -
Calcio (mg/l Ca) --- - - 1 0 0
Cianetos (pg/I CN) 50 - - 1 0 0
Cloretos (mg/1 Cl) 250 - - - 1 0 0 -
Chumbo (pg/I Pb) 10 - - - - 4 0 0 -
Cobre (mg/I Cu) 2,0 - - - 1 0 0
Crémio (pg/! Cr) 50 - --- - - 1 0 0 -
1,2 - dicloroetano (pg/1) 3,0 - - 1 0 0
Dureza total (mg/l CaCO;) - - - 1 0 0
Ferro (pg/I Fe) 200 - --- - - 1 0 0 -
Fluoretos (mg/1 F) 1,5 - - 1 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (ug/1) 0,10 - - - 1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - - - 1 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/1) - 1 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/1) - - - - - 1 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - 1 0 0
Magnésio (mg/l Mg) - - 1 0 0
Manganés (pg/l Mn) 50 - 1 0 0
Nitratos (mg/I NO;) 50 1 0 0
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 1 0 0
Merciirio (pg/l Hg) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Niquel (pg/! Ni) 20 - - - - 1 0 0 -
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 - - . - 1 0 0 -
Selénio (pg/! Se) 10 - - - - 1 0 0 -
Sédio (mg/l Na) 200 - - - . 1 0 0 -
Sulfatos (mg/I SO,) 250 - - - - 1 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/1) 10 — --- - -— 1 0 0
Tetracloroeteno (ug/l) - - 1 0 0
Tricloroeteno (ug/!) - — - - 1 0 0
Trihalometanos - total (THM) (ug/l) 100 - - -— 1 0 0
Cloroférmio (pg/1) - - - - - 1 0 0 -
Bromoférmio (pg/l) - - - 1 0 0
Bromodiclorometano (ug/1) - - 1 0 0
Dibromoclorometano (pg/1) - - 1 0 0
Pesticidas - total (ug/l) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 1 100%
Bentazona (ug/1) 0,10 - - - 1 0 0
Clorpirifos (pg/l) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - 1 0 0
Dimetoato (pg/l) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
MCPA (pg/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Metolacloro (ug/!1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Terbutilazina (pg/l) 0,10 - - 1 0 0
Ometoato (pg/!) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Imidaclopride (pg/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Simazina (ug/1) 0,10 - 1 0 0 -
Desetilsimazina (ug/1) 0,10 1 0 0
Metribuzina (ug/1) 0,10 1 0 0
Dimetenamida-P (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP: Ndo foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para esta Zona
de Abastecimento.
Responsavel: Daniel Cardoso Data da publicitagdo:
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
22 TRIMESTRE

P » no Concelho de Marco de Canaveses
" h”“ Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo
“Marco da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Sande e Penhalonga
Valor Valores obtidos ; % Ne de N ahdlnesio %
. N.2 Andlises R : trimestre i
Parametro Paramétrico Superiores VP Cumprimento  analises Andlises
(VP) Minimo Maximo do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 100%
&Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 100%
Desinfetante residual (mg/I) 0,20 0,50 - 12 100%
[Cheiro a 25 °C (Fator de diluigao) 3 <1 <1 0 100% 4 100%
Sabor a 25 “C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 6,5 6,5 0 100% 100%
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 55,3 55,3 0 100% 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 <3.0 <3.0 0 100% 100%
Turvagédo (NTU) 4 <1.0 <10 0 100% 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) - 0 0 100%
Numero de coldnias a 37 °C (N/ml) 0 0 - 100%
Arsénio (ug/l As) 10 <3,0 <3,0 0 100% 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 -
Aluminio (pg/L Al) 200 - -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 -
Antiménio (pg/! Sb) 5,0 - - - - -
Benzeno (pg/1) 1,0 -
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 -
Boro (mg/I B) 1,0 - - - - -
Bromatos (pg/! BrO;) 10 - - - -
Cadmio (ug/l Cd) 5,0
Calcio (mg/I Ca) - -
Cianetos (pg/I CN) 50 -— - - - -
Cloretos (mg/I Cl) 250 - -
Chumbo (ug/1 Pb) 10 - - - - -
Cobre (mg/I Cu) 2 - - - -— -
Crémio (pg/I Cr) 50 - -
1,2 - dicloroetano (ug/l) 3,0 -
Dureza total (mg/I CaCO;) — e e o s -
Ferro (ug/! Fe) 200 - - -
Fluoretos (mg/I F) 15 - =

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (ug/l) 0,10 — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - -— -

Benzo(k)fluoranteno (ug/1) - — - == -

Benzo(ghi)perileno (pg/1) e - -

Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - -— e - =

Magnésio (mg/l Mg) - — .

Manganés (pg/l Mn) 50 — = — . .
Nitratos (mg/I NO;) 50 i - -
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 . -
Merectirio (pg/l Hg) 1,0 -
Niquel (ug/! Ni) 20
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 . -
Selénio (pg/! Se) 10 — - - - .
Sédio (mg/l Na) 200 - - - - ch
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 - - — - e

Tetracloroeteno (pg/l) - - —_— —
Tricloroeteno (pg/!) - — - — -
Trihalometanos - total (THM) (pg/1) 100 —
Cloroférmio (pg/l) —

Bromoférmio (ug/1) -— - — -

Bromodiclorometano (pg/1) - — - - -

Dibromoclorometano (ug/l)

Pesticidas - total (pug/!) 0,50 e -
Bentazona (pg/1) 0,10 - — - -

Clorpirifos (pg/1) 0,10 — —

Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - —

Dimetoato (pg/l) 0,10 - -

Diurdo (pg/L) 0,10 -

MCPA (pg/l) 0,10 -

Metolacloro (pg/l) 0,10 —

Terbutilazina (pg/1) 0,10 — - = -

Ometoato (pg/1) 0,10 — —

Imidaclopride (pg/l) 0,10 e -

Simazina (pg/l) 0,10 - —

Desetilsimazina (pg/l) 0,10 -— -

Metribuzina (pg/l) 0,10 -— —

Dimetenamida-P (ug/l) 0,10 s
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Alfa total (Bq/l) 0,1 _— _— - - -
Dose indicativa (mSv) 0,10 -
|Radéo (Bq/I) 500

Informagédo complementar relativa a averiguagéo das situacdes de incumprimento dos VP: N&o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para esta Zona
de Abastecimento.

-
Responsavel: Daniel Cardoso T /)4’/‘%) = *v’; Z
Data da publicitacdo: = —> — 0*‘ C }
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
no Concelho de Marco de Canaveses

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificacdo

22 TRIMESTRE

de Abastecimento.

Responsavel: Daniel Cardoso

“Marco da qualidade da dgua da rede puiblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Soalhdes
Valor Valores obtidos N2 Andlises % Ne de N:Sanalisesing %
Parametro Paramétrico iay Cumprimento  anélises rmestre Anélises
(VP) Minimo  Méximo Superiores VP do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 3 3 100%
Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 12 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/l) - 0,60 0,69 - - 12 3 3 100%
eiro a ator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 4 1 1 100%
Sabor a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 4 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 6,5 6,5 0 100% 4 1 1 100%
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 <446 <446 0 100% 4 1 1 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 3,1 3,1 0 100% 4 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <1,0 <1,0 0 100% 4 1 1 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 4 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) — 18 18 - 4 1 1 100%
Numero de colénias a 37 “C (N/ml) 0 0 - 4 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - 1 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200 - - - - 1 0 0 -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 - - — - 1 0 0 -
Antimoénio (pg/l Sb) 5,0 - 1 0 0
Arsénio (pg/l As) 10 - - - - 1 0 0 -
Benzeno (pg/1) 1,0 - - - 1 0 0
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - - - 1 0 0
Boro (mg/I B) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Bromatos (ug/| BrO;) 10 - - - 1 0 0
Cadmio (pg/1 Cd) 50 - - - - 1 0 0 ---
Célcio (mg/1 Ca) - - - - d 0 0
Cianetos (ug/I CN) 50 - - - 1 0 0
Cloretos (mg/1 Cl) 250 - - 1 0 0
Chumbo (pg/I Pb) 10 - --- - - 1 0 0 -
Cobre (mg/I Cu) 2,0 - - 1 0 0
Crémio (ug/l Cr) 50 1 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/1) 3,0 - - 1 0 0
Dureza total (mg/l CaCO;) - - 1 0 0
Ferro (pug/| Fe) 200 - - - - 1 0 0 -
Fluoretos (mg/I F) 1,5 - - - - 1 0 0 -
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (ug/1) 0,10 - - 1 0 0
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - - 1 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (ug/1) - - 1 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/1) - - 1 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - 1 0 0
iMagnésio (mg/l Mg) - 1 0 0
Manganés (pg/l Mn) 50 - il 0 0 -
Nitratos (mg/I NO;) 50 1 0 0
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 - - 1 0 0
Mercurio (pg/l Hg) 1,0 - - - - 1 0 0 -
Niquel (pg/I Ni) 20 1 0 0
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 - - 1 0 0
Selénio (pg/1 Se) 10 - - - - 1 0 0 -
Sédio (mg/1 Na) 200 - - - - 1 0 0 -
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 - - 1 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 1 0 0 -
Tetracloroeteno (ug/l) - - 1 0 0
Tricloroeteno (ug/1) 1 0 0 -
Trihalometanos - total (THM) (pg/l) 100 - 1 0 0
Cloroférmio (pug/1) - - - - - 1 0 0 -
Bromoférmio (ug/1) - 1 0 0
Bromodiclorometano (pug/l) - - 1 0 0
Dibromoclorometano (pg/1) - 1 0 0
Pesticidas - total (pg/l) 0,50 - - -— 1 0 0
Bentazona (pg/1) 0,10 - - 1 0 0
Clorpirifos (ug/1) 0,10 - 1 0 0 -
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - - 1 0 0
Dimetoato (ug/l) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Diurgo (pg/L) 0,10 1 0 0
MCPA (ug/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Metolacloro (ug/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Terbutilazina (pg/l) 0,10 - - 1 0 0 -
Ometoato (pg/1) 0,10 - - 1 0 0
Imidaclopride (pug/1) 0,10 - - 1 0 0 -
Simazina (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Desetilsimazina (pg/1) 0,10 - - 1 0 0 -
Metribuzina (ug/1) 0,10 - - i | 0 0
Dimetenamida-P (pg/1) 0,10 - - - - 1 0 0 -
Alfa total (Bq/l) 0,1 1 0 0
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - 1 0 0
Rad&o (Bq/1) 500 - - - - 1 0 0 -

Informagéio complementar relativa a averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP: N&o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para esta Zona

—~ - 95.23
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Marco

Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano St TRINIEETEE
no Concelho de Marco de Canaveses

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo
da qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor,

esta Zona de Abastecimento.

Responsével: Daniel Cardoso

segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade 2023
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Tamega
Valor Valores obtidos N.2 Anlises % Ne de WEEAIEES I %
Parametro Paramétrico 1 Cumprimento  anélises trimestre Andlises
(vpP) Minimo Maximo  SUPeriores s do VP PCQA Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 48 12 12 100%
Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 48 12 12 100%
Desinfetante residual (mg/I) - <0,16 0,61 - 48 12 12 100%
Aluminio (pg/L Al) = 200 84 158 0 100% 13 ] 3 100%
Cheiro a 25 °C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 13 3 3 100%
Sabor a 25 “C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 13 3 3 100%
pH (Unidades pH) >6,5e<9,5 6,9 7,1 0 100% 13 3 3 100%
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 107 120 0 100% 13 3 3 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 <3,0 57 0 100% 13 3 3 100%
Turvagdo (NTU) 4 <1,0 <1,0 0 100% 13 3 3 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 13 3 3 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) 0 0 - - 13 3 3 100%
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) -— 0 0 - - 13 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 13 3 3 100%
Amonio (mg/l m-l,,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 2 Ay 1 100%
Antiménio (ug/l Sh) 5,0 <1,0 <10 0 100% 2 1 1 100%
tArsénio (ng/! As) 10 <3,0 <3,0 0 100% 2 1 1 100%
Benzeno (ug/l) 1,0 <0,20 <0,20 0 100% 2 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 <0,0030 <0,0030 0 100% 2 1 1 100%
Boro (mg/I B) 1,0 <0,010 <0,010 0 100% 2 1 b 100%
Bromatos (pg/! BrO;) 10 <5,0 <5,0 0 100% 2 1 1 100%
Cadmio (pg/I Cd) 5,0 <0,08 <0,08 0 100% 2 1 1 100%
Célcio (mg/l Ca) . 23,7 23,7 - - 2 1 1 100%
Cianetos (ug/!I CN) 50 <10 <10 0 100% 2 1 1 100%
Cloretos (mg/I Cl) 250 15,3 15,3 0 100% 2 1 1 100%
Cloritos (mg/I ClO,) 0,7 <0,02 <0,02 0 100% 2 1 1 100%
Cloratos (mg/I ClO;) 0,7 <0,08 <0,08 0 100% 2 1 1 100%
Chumbo (pg/I Pb) 10 <1,0 <1,0 0 100% 2 1 1 100%
Cobre (mg/! Cu) 2,0 0,005 0,005 0 100% 2 1 1 100%
Crémio (pg/I Cr) 50 48,0 48,0 0 100% 2 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/l) 3,0 <0,750 < 0,750 0 100% 2 1 1 100%
Dureza total (mg/I CaCO;) 59,7 59,7 - - 2 1 1 100%
Ferro (pg/! Fe) 200 <20,0 <20,0 0 100% 2 i} 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 1,5 <0,20 <0,20 0 100% 2 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) (ug/!) 0,10 <0,0200 <0,0200 0 100% 2 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) <0,0200 <0,0200 -—- 2 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pug/1) - <0,0200 <0,0200 - - 2 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - < 0,0200 <0,0200 - - 2 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) <0,0200 <0,0200 - 2 1 1 100%
Magnésio (mg/l Mg) - 1,04 1,04 -— - 2 1 1 100%
Manganés (pg/l Mn) 50 4,4 4,4 0 100% 2 1 1 100%
Nitratos (mg/l NO;) 50 1,8 1,8 0 100% 2 1 1 100%
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 2 1 1 100%
Mercurio (pg/1 Hg) 1,0 <0,0100 <0,0100 0 100% 2 1 1 100%
Niquel (ug/!I Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 2 1 i 100%
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 2,7 2,7 0 100% 2 1 1 100%
Selénio (pg/l Se) 10 <2,0 <2,0 0 100% 2 1 1 100%
Soédio (mg/I Na) 200 9,5 9,5 0 100% 2 1 1 100%
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 < 10,0 <10,0 0 100% 2 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) 10 <0,20 <0,20 0 100% 2 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/l) <0,20 <0,20 - 2 1 1 100%
Tricloroeteno (ug/l) - <0,20 <0,20 - 2 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM) (ug/1) 100 12 12 0 100% 2 1 1 100%
Cloroférmio (ug/1) - 39 39 - - 2 1 1 100%
Bromoférmio (pug/1) <0,20 <0,20 - 2 1 1 100%
Bromodiclorometano (pug/l) - 394 3,94 - - 2 1 1 100%
Dibromoclorometano (pg/1) 3,49 3,49 - 2 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/l) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 2 1 1 100%
Bentazona (ug/l) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 2 1 1 100%

Clorpirifos (ug/l) 0,10 - - - - 2 0 0 -
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 2 1 1 100%

Dimetoato (pg/l) 0,10 - - - 2 0 0 -

Diuro (pg/L) 0,10 2 0 0 -
MCPA (ug/1) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 2 1 1 100%

Metolacloro (pg/1) 0,10 - - - --- 2 0 0 -
Terbutilazina (pug/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 2 1 1 100%

Ometoato (pg/l) 0,10 - - 2 0 0

Imidaclopride (ug/1) 0,10 - - - - 2 0 0 -
Simazina (pg/l) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 2 1 1 100%
Desetilsimazina (ug/l) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 2 1 1 100%
Metribuzina (ug/l) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 2 1 1 100%

Dimetenamida-P (pg/1) 0,10 - 2 0 0 -
Alfa total (Bq/l) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% 2 1 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,1 <0,1 0 100% 2 1 1 100%

Informagdo complementar relativa a averiguacdo das situacdes de incumprimento dos VP: N3o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
no Concelho de Marco de Canaveses

22 TRIMESTRE

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagio

esta Zona de Abastecimento.

Responsével: Daniel Cardoso

*Marco da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Feiteira
Valor Valores obtidos N.2 Andlises % Ne de M.t ndlizesino %
Parametro Paramétrico < ANANSES o primento  andlises trimestre Anélises
(VP) Minimo  Maximo SUPerioresVP o ve PCOA  Previstas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 2 2 100%
|Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/l) - 0,26 0,27 - - 3 2 2 100%
eiro a ator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 1 100%
Sabor a 25 “C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 6,5 6,5 0 100% 1 1 1 100%
Condutividade a 20 °C (uS/cm) 2500 213 213 0 100% 1 1 1 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 3,9 3,9 0 100% 1 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <10 <1,0 0 100% 1 1 1 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) 0 0 0 100% 1 1 1 100%
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) 0 0 0 100% 1 1 1 100%
Manganés (|.1§/ 1 Mn) 50 20,6 20,6 0 100% 1 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - 0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0 0 -
Aménio (mg/l NH,) 0,50 - - - 0 0 0
Antiménio (pg/1 Sb) 5,0 0 0 0
Arsénio (pg/l As) 10 - - 0 0 0
Benzeno (pg/l) 1,0 — 0 0 0
Benzo(a)pireno (pg/1) 0,010 0 0 0 -—
Boro (mg/1 B) 1,0 - - 0 0 0 -
Bromatos (pg/! BrO,) 10 - - - - 0 0 0 -
Cadmio (pg/!1 Cd) 50 - - - - 0 0 0 -
Calcio (mg/I Ca) - - - - - 0 0 0 -
Cianetos (pg/I CN) 50 - 0 0 0
Cloretos (mg/I Cl) 250 - 0 0 0
Chumbo (pg/! Pb) 10 - - 0 0 0
Cobre (mg/I Cu) 2,0 - - 0 0 0
Crémio (ug/1 Cr) 50 - - 0 0 0 -
1,2 - dicloroetano (pug/1) 3,0 - - 0 0 0
Dureza total (mg/I CaCO;) - - - 0 0 0 -
Ferro (ug/l Fe) 200 - - 0 0 0 -
Fluoretos (mg/| F) 1,5 - - 0 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP) (ug/1) 0,10 - 0 0 0
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) - - - - 0 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/l) - - - 0 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/1) - - - - - 0 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - 0 0 0 -
|Magnésio (mg/l Mg) - - - - - 0 0 0 -
Nitratos (mg/I NO,) 50 — 0 0 0 -
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 - 0 0 0
IMercurio (pg/! Hg) 1,0 - - - - 0 0 0 -
Niquel (ug/1 Ni) 20 0 0 0
Oxidabilidade (mg/1 0,) 50 - --- - - 0 0 0 -
Selénio (ug/! Se) 10 - - 0 0 0
Sédio (mg/1 Na) 200 - - - - 0 0 0 -
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 - - 0 0 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/l) 10 - 0 0 0 -
Tetracloroeteno (pg/1) 0 0 0
Tricloroeteno (pg/1) - 0 0 0
Trihalometanos - total (THM) (ug/l) 100 - 0 0 0 -
Cloroférmio (pg/1) - - - - - 0 0 0 -
Bromoférmio (pg/l) - 0 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/1) 0 0 0
Dibromoclorometano (pg/1) 0 0 0
Pesticidas - total (ug/l) 0,50 - - - 0 0 0
Bentazona (pg/1) 0,10 - - 0 0 0
Clorpirifos (ug/1) 0,10 <0,0300 <0,0300 0 100% 1 1 1 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - -— - -— 0 0 0 -
Dimetoato (ug/l) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
MCPA (pg/1) 0,10 0 0 0
Metolacloro (pg/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Terbutilazina (pg/l) 0,10 - - - - 0 0 0 -
Ometoato (ug/l) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Imidaclopride (pug/1) 0,10 0,089 0,089 0 100% 1 1 4 100%
Simazina (pg/1) 0,10 - 0 0 0
Desetilsimazina (pg/1) 0,10 - - - 0 0 0
Metribuzina (ug/l) 0,10 - - - - 0 0 0 -
Dimetenamida-P (ug/l) 0,10 - 0 0 0
Alfa total (Bq/) 0,1 0 0 0
Dose indicativa (mSv) 0,10 - 0 0 0
Radéo(Bq/I) 500 0 0 0

Informag&o complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP: N&o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para
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Dados do Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
2¢ TRIMESTRE

Ps » no Concelho de Marco de Canaveses
h”“ Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 2 verificagdo
“Marco da qualidade da dgua da rede piiblica, através de anélises periédicas na torneira do consumidor, 2023
segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR)
Zona de Abastecimento: Vila Boa de Quires
Valor Valores obtidos N.2 Anélises % Ne de e I}néllses " %
Parametro Paramétrico A yp Cumprimento  andlises trimestre Andlises
(vP) Mihimo! . Maximo, SoPSores M VP PCQA  Previstas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 2 2 100%
Bactérias coliformes (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/l) 0,46 0,60 - --- 6 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 11,3 11,3 0 100% 2 1 1 100%
Cheiro a 25 “C (Fator de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 2 1 1 100%
Sabor a 25 °C (Fator de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 2 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9,5 6,5 6,5 0 100% 2 1 1 100%
Condutividade a 20 “C (uS/cm) 2500 301 301 0 100% 2 1 1 100%
Cor (mg/I PtCo) 20 <3,0 <3,0 0 100% 2 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <1,0 <1,0 0 100% 2 1 1 100%
Enterococos (UFC/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) 0 0 0 - 2 1 1 100%
Numero de colénias a 37 °C (N/ml) 0 0 0 2 1 1 100%
Ferro (ug/I Fe) 200 <20,0 <20,0 0 100% 2 1 1 100%
Manganés (pg/l Mn) 50 <4,0 <4,0 0 100% 2 1 1 100%
Nitratos (mg/I NO;) 50 1,2 1,2 0 100% 2 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 1 1 100%
[Aménio (mg/T NH,) 0,5 <0,05 <0,05 0 100% T T T z
Antimoénio (ug/1 Sh) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 1 100%
Arsénio (ug/l As) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 1 100%
Benzeno (pg/l) 1,0 <0,20 <0,20 0 100% 1 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 <0,0030 <0,0030 0 100% 1 1 1 100%
Boro (mg/1 B) 1,0 0,042 0,042 0 100% 1 1 1 100%
Bromatos (pg/! BrOs) 10 <5,0 <5,0 0 100% 1 1 1 100%
Cadmio (ug/I Cd) 5,0 0,38 0,38 0 100% 1 1 1 100%
Célcio (mg/1 Ca) - 15,4 15,4 0 1 1 1 100%
Cianetos (pg/1 CN) 50 <10 <10 0 100% 1 1 1 100%
Cloretos (mg/I CI) 250 77,7 77,7 0 100% 1 1 1 100%
Cloritos (mg/1 ClO,) 0,7 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 1 100%
Cloratos (mg/I CIO;) 0,7 <0,08 <0,08 0 100% 1 1 1 100%
Chumbo (pg/! Pb) 10 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 1 100%
Cobre (mg/I Cu) 2,0 0,005 0,005 0 100% 1 1 1 100%
Crémio (ug/1 Cr) 50 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/1) 3,0 < 0,750 < 0,750 0 100% 1 1 1 100%
Dureza total (mg/l CaCO;) 58,5 58,5 0 - 1 1 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 1,5000 0,31 0,31 0 100% 1 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) (ug/!) 0,10 <0,0200 <0,0200 0 100% 1 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno (pug/l) - <0,0200 <0,0200 0 - 1 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/1) - <0,0200 <0,0200 0 - 1 1 s 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/l) — <0,0200 <0,0200 0 1 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - <0,0200 <0,0200 0 1 1 1 100%
Magnésio (mg/l Mg) 4,86 4,86 0 - 1 1 1 100%
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 1 100%
Mercurio (pug/l Hg) 1,0 <0,0100  <0,0100 0 100% 1 1 1 100%
Niquel (pg/1 Ni) 20 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 3,0 3,0 0 100% 1 1 1 100%
Selénio (ug/l Se) 10 2,7 2,7 0 100% 1 1 1 100%
Sédio (mg/l Na) 200 29,1 29,1 0 100% 1 1 1 100%
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 <10,0 <10,0 0 100% 1 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/l) 10 0,3 0,3 0 100% 1 1 1 100%
Tetracloroeteno (ug/1) - 0,20 0,20 0 — 1 1 1 100%
Tricloroeteno (pug/l) <0,10 <0,10 0 --- 1 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM) (ug/1) 100 6,31 6,31 0 100% 1 1 1 100%
Cloroférmio (pg/1) - 1,42 1,42 0 - 1 1 1 100%
Bromoférmio (pug/l) - 1,07 1,07 0 - 1 1 1 100%
Bromodiclorometano (ug/l) - 1,65 1,65 0 1 1 1 100%
Dibromoclorometano (pug/1) - 2,17 2,17 0 - 1 1 1 100%
Pesticidas - total (pg/l) 0,50 <0,010 < 0,010 0 100% 1 2 2 100%
Bentazona (pg/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Clorpirifos (ug/1) 0,10 <0,0300 <0,0300 0 100% 1 1 1 100%
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Dimetoato (pg/l) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Diurdo (pg/L) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
MCPA (ug/1) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Metolacloro (ug/1) 0,10 < 0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Terbutilazina (ug/1) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Ometoato (pg/l) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Imidaclopride (pug/1) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Simazina (pg/1) 0,10 <0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Desetilsimazina (pg/1) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Metribuzina (pg/l) 0,10 < 0,030 <0,030 0 100% 1 1 1 100%
Dimetenamida-P (pg/l) 0,10 <0,030 < 0,030 0 100% 1 1 1 100%
Alfa total (Bq/l) 0,1 <0,04 <0,04 0 100% 1 1 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,1 <01 0 100% 1 1 1 100%
Radao(Bq/l) 500 125 125 0 100% 1 1 1 100%
Informac&o complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP: N&o foram registados incumprimentos dos VP neste trimestre para

esta Zona de Abastecimento.
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